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I. El6zmények

1. Felek rogzitik, hogy egymassal a Varoshaza épiiletének energetikai korszerlsitése
targyaban 2019. december 18. napjan vallalkozéasi szerzOdést (a tovabbiakban

Szerz6dés) kotottek.
2. A Szerzddés V. 3. pontja az alabbiakrol rendelkezik:

..Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles a Megrendelével Kkotott
szerz6désben foglalt munkédkat a megjelolt hataridéig a kozbeszerzési
dokumentumnak, az ajanlatok kidolgozasara adott id6 alatt feltett kérdésekre
megadott valaszoknak, valamint mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és
miszaki irdnyelveknek, technologiai el6irasoknak megfeleléen elvégezni. A
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartasdhoz a
Megrendelének kiemelt érdeke flizodik.”



3. A Szerzédés V. 9. pontja értelmében ,.,amennyiben Villalkozé a munkavégzés
soran a tervdokumentaciotol, feladat leirastol vagy koltségvetéstdl el kivan térni,
ugy a beépitendé anyagokat, és az alkalmazni kivant technologiat koteles a
Megrendel6 altal megbizott Miszaki ellendrrel, Tervezdvel €s a Megrendeldvel
elozetesen jovahagyatni. A Miiszaki ellenér a Tervezd és a Megrendeld
jovahagyasat irasban adja meg, azonban ez Vallalkozo teljes kort felelésségét nem

csokkenti.”

4. A Szerzodés V. 10. pontja pedig kimondja, hogy ..a jelen pontban meghatarozott
eltérd teljesités szerzddésmodositas keretében szabalyozhatd jogszerilien
amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételei fennallnak.

Egyenértékii termék, tipus, technologia megajanlasa esetén az egyenértékiiséget
Vallalkozé kiilon dokumentumokkal aldtdmasztottan megfelelé modon, barmely
megfeleld eszkozzel koteles bizonyitani, hogy a szabvanynak megfeleld termék,
szolgaltatas vagy épitési beruhazas megfelel a Megrendeld altal meghatéarozott
teljesitmény, illetve funkcionalis kovetelményeknek.

Az egyenértékliség megallapitasa vonatkozasaban a Vallalkozdt vita esetén
bizonyitasi kotelezettség terheli..,

5. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Szerzédés részét képezd miiszaki
dokumentaciotol tobb esetben ugy tért el, hogy arra az el6zetes jovahagyast nem
kérte.

6. A Szerzddés XI. 9. pontja értelmében ,,a Megrendel6 rogziti, a szamlak kifizetése a
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 tamogatasi konstrukciora iranyado, 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezetti utdfinanszirozas szabalyai alapjan
torténik.”

7. A Szerz6dés XI. 10. pontja rogziti, hogy a szerzddés finanszirozdsa a TOP-3.2.1-
16TL1-2018-00020 azonositd szamu projekt keretén beliil Eurdpai Unids forrasbol

valosul meg.

8. A fenti kormanyrendelet alapjan, ha a projekt miiszaki, szakmai tartalma,
koltségvetése, vagy a tamogatas egycb feltételei valtoznak, a kedvezményezett
koteles azt bejelenteni az iranyitd hatosagnak.

A bejelentést vagy észlelést kovetben az iranyité hatdésdg harminc napon beliil
megteszi a sziikséges eljaras lefolytatasara iranyuld intézkedést. Ennek soran az
iranyitd hatosdg vizsgdlja a tervezett ¢és megvalosult miszaki tartalom

egyvenértékliségét.

9. Az elébbi pont szerinti bejelentés lefolytatasa érdekében a Felek a 2021. december
16-an megkezdett miiszaki atadas-atvételi eljarast felfliggesztették. A bejelentés
eredményeképpen a modositasi igényt a Magyar Allamkincstar Tolna Megyei
Igazgatosaga a 2021. majus 28. napjan kelt értesitése alapjan elfogadta és a



valtozasokat a tamogatasi szerzodésben dtvezette. A mddositdsok miszaki

egyenértékiiségét

a muszaki

nyilatkozataiban alatamasztotta.

ellenér

a 2021.

II. A Szerzddés modositasa

februar

10. napjan kelt

1. A fenti el6zmények alapjan a Felek a Szerz6dés szerinti miiszaki tartalmat az
alabbiak szerint modositjak.

1.1. Nyilaszarok

Arazatlan Eredeti termék, Felhasznalni Egyenértékiiségi
koltségvetés gyartmany, tipus | tervezett termék/ jellemzok
szerinti azonosito (ami gyartmany tipus
helyettesitésre (amivel
keriil) helyettesitiink)
1.mellékletben 9., | Bejarati ajtok 3+3/1 Low-E Miiszakilag
21. sor livegezése: Prémium ragasztott | egyenértékii.
3 rétegii (6-18-6- biztonsagi liveg 12
18-6) Argon gaz Argon-4Float-12
tolteti hoszigeteld | Argon-4 Float-12
tivegezés, Ug~0,7 Argon — 3 +3/1
W/m’k Low-E Prémium
ragasztott
biztonsagi liveg,
Ug=0,7 W/m’k
1.mellékletben 6., | Portalok alsé Portalok also Miiszakilag
22.,23. sor részének részének egyenérték.
livegezése: lvegezese:
3 rétegli (6-18-6- 4 Low-E Prémium
18-6) Argon gaz — 12 Argon Meleg
toltetli hoszigetel6 | perem — 4 Float —
tivegezes, Ug=0,7 14 Argon Meleg
W/m’k perem — 3 + 3/1
Low-E Prémium
ragasztott
biztonsagi liveg,
Ug=0,7 W/m’k
1.mellékletben 10- | Keleti homlokzat 4 ClimaGuard Miiszakilag
12., 30-34. sor nyilaszaroi: 3 Solar low-E — 14 egyenértéki.
rétegli (6-18-6-18- | Argon Meleg
6) Argon gaz perem — 4 Float —
toltetdi hoszigeteld | 14 Argon Meleg

tivegezés, U,=0,7
W/m’k

perem — 4 Float,
Ug=0,6 W/m’k




I.mellékletben 13- | Kisméretii 4 Low-E Prémium | Miszakilag
14.,41-43. sor nyilaszarok: 3 — 14 Meleg perem | egyenértékii.
rétegli (6-18-6-18- | Kripton — 4 Float —
6) Argon gaz 14 Meleg perem
toltetli hészigeteld | Kripton -4 Low-E
uvegezés, U,=0,7 Prémium, Ug=0,45
W/m’k W/m’k
Egyéb nyilaszardk: | 4 Low-E Prémium | Miiszakilag
3 rétegli (6-18-6- — 14 Argon Meleg | egyenértéki.
18-6) Argon gaz perem — 4 Float —
toltetl hoszigeteld | 14 Argon Meleg
livegezés, U,=0,7 perem — 4 Low-E
W/m’k Prémium, Ug=0,6
W/m’k
Indoklas:
e Bejarati ajtok, portalok also részének iivegezése: betérés és személyi
biztonsagvédelem.

o Keleti homlokzat nyilaszardi: a keleti homlokzat benapozottsaga fokozott
arnyékolast tesz sziikségessé, a bevonat tartésabb és kevésbé sériilékeny, mint a
folia, jobban takarithato.

o Kisméretii nyildszdarok: a tok és az iivegezés ardnya miatt ezeknél a kisméretii
nyilaszarokndl kisebb U, érték elérésre volt sziikség, hogy a teljes szerkezet
teljesiteni tudja a kiirt miiszaki paramétereket.

o [Egyeb nyilaszarok: a megmarado tokban a kénnyebb, 4-es iivegezésii
nyilaszarok fértek el, mivel energetikai szempontbol hatranyos, a mechanikai
tulajdonsagokbol fakado kiilonbségek kivédésére az ajtok és portdalok esetén
tovabbra is 6-os (3+3/1-es) iivegezést tartunk sziikségesnek.

Alatamaszté dokumentumok:

e Kivitelezdi igénybejelentés — Valtozas bejelentés
Kivitelez6i nyilatkozat
Tervezdi egyenértékiiségi nyilatkozat
FMV egyenértékiiségi nyilatkozatok
Koltségvetés Gsszehasonlitasa
Valtozas bejelentd - konszignacio
Teljesitmény nyilatkozatok
Megvalosulasi terv
Miiszaki ellendéri nyilatkozat
Epittet6i nyilatkozat




1.2.L.abazati szigetelés

Arazatlan Eredeti termék, Felhasznalni Egyenértékiiségi
koltségvetés gyartmany, tipus tervezett termék/ jellemzdk
szerinti azonosito | (ami helyettesitésre | gyartmany tipus
keriil) (amivel
helyettesitiink)
1 Talajnedvesség Talajnedvesség Miiszaki
elleni szigetelés; elleni szigetelés; paraméterek

Bitumenes lemez
szigetelés aljzatanak
kellositése, egy
rétegben, fliggdleges
feliileten, oldoszeres
hideg
bitumenmazzal
(szaraz feltileten),
EUROSZIG
VIABIT Primer 20 |
(0,2-0,35 I/m?)

bitumenes alapozé

Bitumenes lemez
szigeteles aljzatanak
kellositése, egy
rétegben, fliggdleges
feliileten, old6szeres
hideg
bitumenmazzal
(szaraz feliileten),
Oldészeres
FIMIZOL
EXPRESSS
Bitumen és szerves
oldodszer alapu

megegyezoek vagy
jobbak

alapozofesték
2 Talajnedvesség Talajnedvesség Miiszaki
elleni szigetelés; elleni szigetelés; paraméterek
Labazatszigetelés Labazatszigetelés megegyezoek vagy
terepcsatlakozas terepcsatlakozas jobbak
felett 30 cm felett 30 cm
magassagig magassagig

felvezetve, egy
rétegben minimum
4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes
(SBS modifikalt)
lemezzel, az
aljzathoz teljes
feltileta
langolvasztasos
ragasztassal, az
atlapolasoknal teljes
feliiletdi hegesztéssel
fektetve (rogzités
kiilon tételben),
VILLAS E_G 4F/K
Extra, livegszivet
hordozorétegl, 4

felvezetve, egy
rétegben, minimum
4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes
(SBS modifikalt)
lemezzel, az
aljzathoz teljes
feliiletd
langolvasztasos
ragasztassal, az
atlapolasoknal teljes
feliilet(i hegesztéssel
fektetve (rogzités
kiil6n tételben), CH
Elast GH40
hajlékony
vizszigetelo lemez




mm vastagsagu
elasztomerbitumenes
(SBS modifikalt)
lemez, Csz.: N2078

Indoklas: A helyettesito termék/miiszaki megoldds mérheté és megfogalmazott
jellemzéi min. egyenértékiiek, illetve magasabb miiszaki tartalmuak az eredeti
tervdokumentdcioban — megfogalmazott  terméknél, miiszaki megolddsnadl, igy
megadottal azonos vagy anndl jobb teljesitményértékii épitési termék, miiszaki
megoldas keriil beépitésre, kivitelezésre.

Alatamasztd dokumentumok:
Kivitelez6i igénybejelentés
Kivitelezo6i nyilatkozat

1.3.Fodémszigetelés

Valtozas bejelentés — koltségvetés 0sszehasonlitasa
Tervezdi egyenértékiiségi nyilatkozat

FMV egyenértékiiségi nyilatkozatok
Teljesitménynyilatkozatok
Megvaldsulasi tervek
Miiszaki ellenori nyilatkozat
Epittet6i nyilatkozat

Arazatlan Eredeti termék, Felhasznalni Egyenértékiiségi
koltségvetés gyartmany, tipus tervezett termék/ jellemzok
szerinti (ami helyettesitésre gyartmany tipus
azonosito keriil) (amivel
helyettesitiink)
8 Fédém; Mennyezet F6dém; Mennyezet Miiszaki paraméterek

alulrdl hiil6 fodém
hoszigetelése, utolag
elhelyezve, vizszintes
feliileten, rogzitéssel
(rogzitései anyagok
kiilon tételben), szalas
szigetel$ anyaggal

alulrél hil6 fodém
hdszigetelése, utdlag
elhelyezve, vizszintes
feliileten, rogzitéssel
(régzitési anyagok
kiilon tételben), szalas
szigetel$ anyaggal

megegyezoek vagy
jobbak, a
koltségvetésben
szerepl6 anyag
adminisztracios hiba,
az energetikai
szamitas €s a terv

(liveggyapot, (liveggyapot, szerinti értek az
kézetgyapot), kbzetgyapot, iranyado. A hatérold
ISOVER PETRALIGHT MW- | feliiletek fajlagos
MULTIMAX 30 EN 13162-T2- hdvesztesége jobb és a

liveggyapot ho- és
hangszigeteld lemez
1200x600x30 mm,
AlD = 0,030 (W/mK)

CS(10)0,5-WS-
WL(P)-MUI1AFr5
kozetgyapot.

projekt Osszesitett
energetikai mutatdi a
tervezett valtozassal
jobbak lettek.
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Fodém; Mennyezet
alulrdl hild fodém
hészigetelése, utolag
elhelyezve, vizszintes
feliileten, rogzitéssel

Fodém; Mennyezet
alulrol hiil6 fodém
hoszigetelése, utdlag
elhelyezve, vizszintes
feliileten, rogzitéssel

A hatarol¢ feliiletek
fajlagos hovesztesége
jobb és a projekt
Osszesitett energetikai
mutatoi a tervezett

(régzitési anyagok (rogzitési anyagok valtozassal jobbak
kiilon tételben), szalas | kiilon tételben), szalas | lettek. U érték
szigeteld anyaggal szigetel$ anyaggal megegyezo.
(liveggyapot, (liveggyapot,

kbzetgyapot), kézetgyapot,

ROCKWOOE PETRALIGHT MW-

Ceilingrock pince- ¢s | EN13162-T2-

garazsfodémek CS(10)0,5-WS-

esztétikus WL(P)-MU1AFr5

hoszigetelése kézetgyapot

1200x1000x50 mm

11

Kiilso fal; Homlokzati
fodém; mennyezet
alulrol hiilé fodém
hészigetelése, utdlag
elhelyezve, vizszintes
feliileten, rogzitéssel
(rogzitési anyagok
kiilon tételben), szalas

Fodém; Mennyezet
alulrol hiilé fodém
hoszigetelése, utdlag
elhelyezve, vizszintes
feliileten, rogzitéssel
(régzitési anyagok
kiilon tételben), szalas
szigeteld és anyaggal

szigetelo anyaggal (liveggyapot,
(tiveggyapot, kbzetgyapot,
kozetgyapot), PETRALIGHT MW-
ROCKWOOL EN13162-T2-
Ceilingrock pince- és | CS(10)0,5-WS-
garazsfodémek WL(P)-MU1AFr5
esztétikus kozetgyapot.
hoszigetelése

1200x1000x50 mm

A hatarol¢ feliiletek
fajlagos hovesztesége
jobb és a projekt
Osszesitett energetikai
mutatoi a tervezett
valtozassal jobbak
lettek. U érték
megegyezo.

Indoklas: A

tervdokumentdcioban

helyettesito termék/miiszaki megoldds mérhetd és megfogalmazott
Jellemzdi min. egyenértékiiek, illetve magasabb miiszaki tartalmiak az eredeti

megfogalmazott

terméknél,

muszaki

megoldasndl, igy

megadottal azonos vagy anndl jobb fteljesitményértékii épitési termék, miiszaki
megoldas keriil beépitésre, kivitelezésre.

Alatadmaszto dokumentumok:

e Kivitelez6i nyilatkozat

Kivitelez6i igénybejelentés
Valtozasbejelentés — koltségvetés dsszehasonlitasa
FMV egyenértékiiségi nyilatkozatok

Tervezoi egyenértékiiségi nyilatkozat




Megvalosulasi tervek
Teljesitménynyilatkozatok
Miiszaki ellen6ri nyilatkozat
Epittet6i nyilatkozat

1.4.Akadalymentesités

A foldszinti

Miiszakilag egyenértékii.

mozgaskorlatozott mosdé6 masik helyiségben keriilt kialakitasra.

Az Epittetd kérésére a rampa mas nyomvonalon keriilt kialakitasra. Miiszakilag

egyenértékl.

Indoklas: Az épittetd kérésére, igényének megfelelden.

Alatamaszté dokumentumok:

e Kivitelezodi nyilatkozat

Kivitelez6i valtozasbejelentés
FMYV egyenértékiiségi nyilatkozatok
Tervez6 egyenértékiiségi nyilatkozat
Megvalosulasi tervek
Akadalymentes tervfejezet
Valtozasbejelentd — koltségvetés Osszehasonlitasa
Miiszaki ellen6ri nyilatkozatok
Epittetéi nyilatkozat

1.5.Homlokzati szigetelés és szinezés

Arazatlan Eredeti termék, Felhasznalni Egyenértékiiségi
koltségvetés gyartmany, tipus tervezett termék/ jellemzék
szerinti (ami helyettesitésre gyartmany tipus
azonosito keriil) (amivel
helyettesitiink)
4 Kiils6 fal; Kiilsé fal; Miiszaki paraméterek

Homlokzati fal h6- és | Homlokzati fal ho- megegyezoek
/vagy és/vagy
hangszigetelése, hangszigetelése,

falazott vagy monolit
vasbeton szerkezeten,
fliggoleges feliileten,
(rogzités, vakolas
kiilon tetelben)
vékonyvakolat alatti

falazott vagy monolit
vasbeton szerkezeten,
fliggbleges feliileten,
(rogzités, vakolas
kiilon tételben)
vékonyvakolat alatti




meretstabil expandalt

meéretstabil expandalt

polisztirolhab polisztirolhab

lemezzel, lemezzel,

AUSTROTHERM Thermodam GRAFIT

GRAFIT 80 100 expandalt

expandalt polisztirol | polisztirol

keményhab keményhab

hoszigetel6 lemez, hdszigeteld

1000x500x200 mm

Kiils6 fal; Kiildo fal; Miiszaki paraméterek
Homlokzati fal h6- és | Homlokzati fal ho- megegyezoek
/vagy és/vagy

hangszigetelése, hangszigetelése,

falazott vagy monolit
vasbeton szerkezeten,
fliggbleges feliileten,

(rogzités, vakolas

falazott vagy monolit
vasbeton szerkezeten,
fiiggoleges feliileten,

(rogzités, vakolas

kiilon tételben) kiilon tetelben)

vékonyvakolat alatti | vékonyvakolat alatti

meéretstabil expandalt | méretstabil expandalt

polisztirolhab polisztirolhab

lemezzel, lemezzel,

AUSTROTHERM Thermodam GRAFIT

GRAFIT 80 80 expandalt

expandalt polisztirol | polisztirol

keményhab keményhab

hoészigeteld lemez, hoszigeteld lemez

1000x500x200 mm

Kiilso fal; Kiilso fal; Miiszaki paraméterek
Homlokzati fal ho- Homlokzati fal ho- megegyezoek
és/vagy €s/vagy

hangszigetelése, hangszigetelése,

falazott vagy monolit
vasbeton szerkezeten,
fliggbleges feliileten,
(rogzités, vakolas
kiilon tételben)
vékonyvakolat alatti
meretstabil expandalt
polisztirolhab
lemezzel,
AUSTROTHERM
GRAFIT 80
expandalt polisztirol
keményhab
hoszigeteld lemez,

falazott vagy monolit
vasbeton szerkezeten,
fliggbleges feliileten,
(rogzités, vakolas
kiilén tételben)
vékonyvakolat alatti
meéretstabil expandalt
polisztirolhab
lemezzel,
Thermodam GRAFIT
100 expandalt
polisztirol
keményhab
hoszigeteld lemez




felhordasa alapozott,
elokészitett feliiletre,
vodros kiszerelési
anyagbdl, szilikon

felhordasa alapozott,
elokészitetett
feliiletre, vodros
kiszerelésii anyagbol,

i 1000x500x40 mm
6 Kiils6 fal; Kiils6 fal; Miiszaki paraméterek
Homlokzati fal ho- Homlokzati fal ho- megegyezoek
és/vagy és/vagy
hangszigetelése, hangszigetelése,
falazott vagy monolit | falazott vagy monolit
vasbeton szerkezeten, | vasbeton szerkezeten,
kavaképzés vizszintes | kavaképzés
¢s fuiggdleges vizszintes €s
feliileten, fliggdleges feliileten,
kozetgyapot csikkal, | kdzetgyapot csikkal,
GrayMix Knauf FKD | PETRAFAS 34 MW
N MINERAL WOOL | (Al) kdzetgyapot
(GrayTherm MW) vakolathordé
koézetgyapot hoészigeteld lemez
vakolathordo
hészigeteld lemez,
1000x600x200 mm,
AlD = 0,034 W/mK
4 Kiilsé fal; Kiils6 fal; Tlizhataron beliil van
Homlokzati fal h6- Homlokzati fal ho- a szomszeéd épiilet.
és/vagy és/vagy Tlizvédelmi okokbol,
hangszigetelése, hangszigetelése, a pontos energetikai
falazott vagy monolit | falazott vagy monolit | megfeleléség magara
vasbeton szerkezeten, | vasbeton szerkezeten, | a falszakaszra nem
fiiggdleges feliilleten | kavaképzés igaz, de a tlizvédelem
(rogzités, vakolas vizszintes €s miatt nem is relevans
kiilén tételben) figgoleges feliileten, | az épiilet egész
vékonyvakolat alatti | kdzetgyapot csikkal, | hatarold
méretstabil expandalt | PETRAFAS 34 MW | szerkezeteinek
polisztirolhab (A1) kbzetgyapot fajlagos hévesztesége
lemezzel, vakolathordé nem rosszabb, hanem
AUSTHERM hészigetel6 lemez jobb.
GRAFIT 80 A hatarolo feliiletek
espandalt polisztirol fajlagos h6vesztesége
keményhab jobb é€s a projekt
hészigeteld lemez, Osszesitetett
1000x500x200 mm energetikai mutatdi a
tervezett valtozassal
jobbak lettek.
360050121600 | Vékonyvakolatok, Vékonyvakolatok, Miiszaki paraméterek
szinvakolatok szinvakolatok megegyezoek.




vékonyvakolat szilikon

készitése, egy vékonyvakolat
rétegben, 1,5-2,5 készitése, egy
mm-es rétegben, 1,5-2,5

szemcsemérettel, LB- | mm-es

Knauf SILICONOLA | szemcsemérettel,
K 1,5 kapar Capatect Silicon
vékonyvakolat, 1,5 Fassadenputz W
mm. I-es szincsoport, | (K15; K20; R20),
Csz: K8623****/] Baumit Life 0219
szinkoddal

Indoklas: Elérhetobb termek.

Alatamaszté dokumentumok:

Kivitelezoi valtozas bejelentés

FMYV egyenértékiiségi nyilatkozat

Tervezo egyenértékiiségi nyilatkozat

Kivitelezoi nyilatkozat

Teljesitmény nyilatkozatok

Tervdokumentacid

Tlzvédelmi fejezet

Valtozas bejelentd — koltségvetés dsszehasonlitasa
Miiszaki ellendri nyilatkozat

Epittet6i nyilatkozat

1.6.VRF rendszer Kkiiltéri egységének athelyezése

Ajanlati dokumentdcioban szereplo anyag/szerkezet megnevezése:
Az eredeti kiviteli tervben a GREE kiiltéri egység a padlason kertil elhelyezésre.

Javasolt valtozds anyag/szerkezet megnevezése:
Javasolt a GREE kiiltéri egységek az épiilet nyugati homlokzatan toérténé konzolos

elhelyezése.

Indoklas: megfeleld szell6zés biztositasa, kiiltéren elhelyezheté VFR rendszer.

A valtozas a szerzOdéses arat €s kivitelezés hataridét nem befolyasol.

Alatamasztd dokumentumok:

Kivitelezdi igénybejelentés
Kivitelez6i nyilatkozat

FMV egyenértékiiségi nyilatkozat
Tervezo6i egyenértékiiségi nyilatkozat




e Tervek: kozbeszerzési, valtozas utani
e Miiszaki ellendri nyilatkozat
e [Epittetéi nyilatkozat

1.7.Napelem
Arazatlan Eredeti termék, Felhasznalni Egyenértékiiségi
koltségvetés gyartmany, tipus tervezett termék/ jellemzok
szerinti (ami helyettesitésre gyartmany tipus
azonosito keriil) (amivel
helyettesitiink)

2 Napelemes Napelemes 280 Wp helyett 320
(fotovoltaikus) (fotovoltaikus) Wp napelempanel,
rendszerelemek rendszerelemek polikristalyos helyett
telepitése, napelem telepitése, napelem monikristalyos.
tablak elhelyezése, tablak elhelyezése, Miiszakilag jobb.

rogzitése, elektromos | rogzitése, elektromos
Osszekotés kialakitasa, | 0sszekotés kialakitasa,
polikristalyos, 255- monokristalyos,

280 Wp kozott, LongiSolar 320 Wp
Amerisolar 280 Wp monokristalyos
polkristalyos napelem, | napelem, LR6-72HV-
36,96 kWp 320M, 36,96 kWp
osszteljesitményben, | Osszteljesitményben,
vagy minimum ekkora | vagy minimum ekkora
rendszer mas méretli, | rendszer mas méret,
egyenértékii vagy egyenértékii vagy
jobb napelem jobb napelem
panelbdl, a sziikséges | panelbdl, a sziikséges
darabszamban (132 darabszamban (116

db) db)

8 Napelemes SolarEdge Miiszakilag
(fotovoltaikus) teljesitmény egyenértékii/jobb
rendszerelemek optimalizalo, P650

telepitése, kiegészitok | (27 db)
(vezérld, adatgyiijto,
tavfeliigyeleti, kijelz6
elemek) elhelyezése
(24 db)

Indoklas: A helyettesité termék/miiszaki megoldds mérhetd és megfogalmazott
jellemzoi min. egyenértékiiek, illetve magasabb miiszaki tartalmuak az eredeti
tervdokumentdcioban  megfogalmazott  terméknél, miiszaki megolddsndl, igy
megadottal azonos vagy annal jobb teljesitményértékii épitési termék, miiszaki
megoldas keriil beépitésre, kivitelezésre.



Alatamaszté dokumentumok:
e Moddositott tervek
Teljesitmény €s megfeleloségi nyilatkozatok
Energetika tervezett allapot
FMV egyenértékiiségi nyilatkozat
Tervezoi egyenértékiiségi nyilatkozat
Kivitelezoi nyilatkozat
Kivitelezdi igénybejelentés
Valtozas bejelentd — koltségvetés dsszehasonlitasa
Miszaki ellendri nyilatkozat
Epittetdi nyilatkozat
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2. A Felek megallapitjak, hogy a jelen szerzdédés-modositas a kézbeszerzésekrol szold
2015. evi CXLIII. toérvény (Kbt.) 141.§ (6) bekezdés értelmében — tekintettel az
¢pitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és
mérndki szolgaltatasok koézbeszerzésének részletes szabalyairdl szdolo 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 28.§-aban foglaltakra is — nem mindsiil 1ényegesnek, igy
megkdotésének jogi akadalya nincs.

3. A Szerzédés jelen modositassal nem érintett rendelkezései valtozatlanul
hatalyosak.

4. A jelen megallapodasban nem részletezettek tekintetében a  Polgari
Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény valamint a Kbt. rendelkezései

iranyadok.

Jelen megallapodast Szerz6dé Felek képviseli elolvasas és attanulmanyozas utan
jovahagyolag, mint akaratukkal mindenben megegyez6t 7 eredeti példanyban irték ala,
) Al

e 4

melybdl 4 példany Megrendel6t, 3 példany Vallalkozot illeti. ‘ -Iff,,;,f"‘«“c;;}
ﬁ(fu‘: L.‘ *?!

Dombadvar, 2021. janius|30.
'Megiendel(’i Villalkozé  »
Pintér Szilard Kasza Ildiko
polgarmester ligyvezeto
Dombévar Varos Onkormanyzata enerGO ZERO Kift.

Dombévar, 2021. janius 30.
A pénziigyi ellenjegyzés megtortént,

Gyo6rfiné Hahner Timea
pénziigyi ellenjegyzo






